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Streszczenie. W artykule przedstawiono nową analityczną metodę obliczania pola magnetycznego układów szyn prostokątnych. Metoda wykorzystuje 
prawa Biota-Savarta. Zaproponowana metoda pozwala na wyznaczanie rozkładu pola magnetycznego w układach równoległych szynoprzewodów 
prostokątnych o dowolnych wymiarach w tym szynoprzewodów o skończonej długości. W szczególności wyznaczono pola magnetyczne w nieekranowanych 
trójfazowych torach wielkoprądowych z prostokątnymi szynoprzewodami fazowymi i z szynoprzewodem neutralnym. 
Słowa kluczowe: szynoprzewód prostokątny, tor wielkoprądowy, pole magnetyczne, metoda analityczna 
MAGNETIC FIELD IN RECTANGULAR BUS-BARS OF FINITE LENGTH 
Abstract. This paper presents a new analytical computation method for determining the magnetic field distributions in high-current busducts  
of rectangular busbars. This method is based on Biot-Savart law. The proposed method allows us to calculate the magnetic field intensity distribution 
 in a set of parallel rectangular busbars of any dimensions including any length. In particular, the magnetic fields in busbars of unshielded three-phase 
systems with rectangular phase and neutral busbars, and the use of the method are described. 
Keywords: rectangular busbar, high-current bus duct, magnetic field, analytical method 
Wstęp 
Tory wielkoprądowe z miedzianymi lub aluminiowymi 
szynoprzewodami prostokątnymi często są stosowane  
w rozdzielniach i stacjach elektroenergetycznych ze względu  
na łatwość ich montażu i eksploatacji. Ich prądy znamionowe 
osiągają wartości do 10 kA, zaś napięcia znamionowe  
to zazwyczaj 10-30 kV [3, 9]. Typowy tor wielkoprądowy  
z szynoprzewodami prostokątnymi przedstawiono na rysunku 1. 
 
Rys. 1. Trójfazowy tor wielkoprądowy z jednym szynoprzewodem prostokątnym 
 na fazę i jednym szynoprzewodem neutralnym (Model EB produkowany przez 
Holduct Mysłowice) 
Pole magnetyczne generowane przez prądy w torze 
wielkoprądowym osiąga duże wartości, co może zakłócać pracę 
sąsiednich urządzeń sterowania i zabezpieczeń jak również 
niekorzystnie wpływać na zdrowie ludzkie [1, 2, 5, 10]. Stąd też 
dokładne wyznaczenie pola magnetycznego w otoczeniu takich 
torów wielkoprądowych jest zagadnieniem bardzo ważnym. 
Rozkład pola magnetycznego o częstotliwości przemysłowej  
w otoczeniu torów wielkoprądowych może być względnie łatwo 
wyznaczony jedynie dla przypadków szynoprzewodów rurowych 
[7] oraz szynoprzewodów prostokątnych o dużych długościach  
w stosunku do ich wymiarów poprzecznych lub w przypadku 
przewodów taśmowych [4, 11]. Zatem celem niniejszego artykułu 
jest przedstawienie analitycznej metody wyznaczania pola 
magnetycznego w otoczeniu szynoprzewodów prostokątnych  
o dowolnych wymiarach poprzecznych jak również dowolnej 
długości. 
1. Pole magnetyczne szynoprzewodu 
prostokątnego 
Zakładamy, że w przewodzie prostokątnym o wymiarach 
lba   (rys. 2) jest stały lub wolnozmienny prąd sinusoidalny  
o zespolonej wartości skutecznej I . Wtedy w każdym punkcie 



























Rys. 2. Szynoprzewód prostokątny o skończonej długości 
Prąd w obszarze elementarnym 'd 'dd yxs   wyraża się 
wzorem 





sJI   (2) 
a elementarny wektor pola magnetycznego generowany przez ten 









H   (3) 
Moduł wektora elementarnego możemy zapisać w postaci 
wzoru 
   2121 coscos
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  oraz 
22 )'()'( yyxxr  . 
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Wtedy też składowe natężenia elementarnego pola 













































































































































































































Wobec powyższego składowe 
x
H  i 
y
H całkowitego wektora 
natężenia pola magnetycznego yyxx HH 11   H  wyznaczymy 





















































































































































x   , punkt obserwacji ),,( zyxX  
nigdy nie pokryje się z punktem źródłowym )',','( zyxY   
i powyższe całki są całkami właściwymi. W obszarze 
wewnętrznym przewodu, tzn. dla  
22








punkt obserwacji ),,( zyxX  może pokryć się z punktem 
źródłowym )'','( zyxY  i powyższe całki są całkami 
niewłaściwymi ale zbieżnymi. Problem zbieżności tych całek 
pojawia się w drugim całkowaniu. W rozwiązaniu otrzymujemy 
analityczne wzory na składowe natężenia pola magnetycznego 
wzdłuż osi Ox oraz wzdłuż osi Oy. Wzory te określają zespolone 
składowe natężenia pola magnetycznego w dowolnym punkcie 
),,( zyxX wewnątrz i na zewnątrz prostokątnego przewodu 
szynowego o skończonej długości. Moduł całkowitego pola 
magnetycznego wyznaczamy ze wzoru 
 ),,(),,(),,( 22 zyxHzyxHzyxH yx   (9) 
Rozkład modułu pola magnetycznego szynoprzewodu 
prostokątnego o skończonej długości na płaszczyźnie xOy 
przedstawiamy na rysunku 3, przy czym pole to jest wyrażone  













 . Rozkład przestrzenny natężenia pola 
magnetycznego ilustruje rysunek 4. 
 
Rys. 3. Rozkład pola ),,( zyxH na płaszczyźnie xOy 
 
Rys. 4. Rozkład przestrzenny pola ),,( zyxH  na płaszczyźnie 2/lz    
dla m 05,0   m, 01,0   m, 1  bal  
2. Pole magnetyczne jednofazowego toru 
wielkoprądowego 
Zakładamy, że w linii o przewodach prostokątnych  
o wymiarach ba , długości l i odległości d między nimi (rys. 5) 
jest stały lub wolnozmienny prąd sinusoidalny o zespolonej 
wartościach skutecznych II 1  oraz II 2 .  
Całkowite pole elementarne w punkcie ),,( zyxX  
generowane przez prądy w obszarach elementarnych pierwszego  
i drugiego przewodu dane jest wzorem 
 21 ddd HHH    (10) 
zaś pole magnetyczne całkowite w tym punkcie opisuje wzór 
     yyxxyyyxxx HHHHHH 1111     2121 H  (11) 
We wzorze (11) składowe 
1x
H  i 
1y
H  dotyczą pola magne-
tycznego wytworzonego przez prąd 
1I . Składowe 2xH  i 2yH  
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dotyczą pola magnetycznego wytworzonego przez prąd 
2I .  
Rozkład modułu całkowitego pola magnetycznego, w jednostkach 














Rys. 5. Jednofazowy tor wielkoprądowy o skończonej długości 
 
Rys. 6. Rozkład przestrzenny pola ),,( zyxH  jednofazowego toru wielkoprądowego 
na płaszczyźnie 2/lz   dla l=1m, a=0,01m, b=0,05m, d=2a  
3. Pole magnetyczne trójfazowego 
trójprzewodowego toru wielkoprądowego 
Zakładamy, że w trzyprzewodowej linii trójfazowej  
o przewodach prostokątnych o wymiarach lba   (rys. 7)  
i odległości d między nimi jest stały lub wolnozmienny trójfazowy 
prąd sinusoidalny o zespolonej wartościach skutecznych 1I , 2I  
oraz 
3
I . Całkowite pole elementarne w punkcie ),,( zyxX  
generowane przez prądy w obszarach elementarnych pierwszego, 
drugiego i trzeciego przewodu określone jest wzorem 
 
321
dddd HHHH    (12) 
zaś pole magnetyczne całkowite w tym punkcie wyraża  
się wzorem 
    yyxxyyyyxxxx HHHHHHHH 1111     321321 H (13) 
W powyższym wzorze składowe 
1xH  i 1yH  wyrażają się 
odpowiednio wzorami analitycznymi otrzymanymi z (7a) i (7b) po 
podstawieniu w nich dx   za zmienną x oraz przyjmując prąd 
1
II  , składowe 
2xH  i 2yH  wyrażają się odpowiednio tymi 
samymi wzorami przyjmując w nich prąd 
2
II  , a składowe 
3x
H  i 3yH  wyrażają się odpowiednio tymi samymi wzorami po 
podstawieniu w nich dx   za zmienną x i po przyjęciu 
3
II  . 
Rozkład modułu całkowitego pola magnetycznego,  
w jednostkach względnych, na płaszczyźnie xOy linii trójfazowej 
trójprzewodowej dla przypadku prądów symetrycznych  
w szynoprzewodach, czyli dla 
o0 j
1
e II  , 
o120 -j
2
e II   oraz 
o120 j
3
e II  , przedstawiamy na rysunku 8.  
Niesymetria prądowa zmienia rozkład pola magnetycznego  
w otoczeniu rozpatrywanego toru. Dla przykładu przyjęto 
następujące prądy fazowe: 
o0 j
1
e II  , 
o120 -j
2 e  5,0 II   i wtedy 
o150 j
213 e  0,866 IIII  . Rozkłady pola dla tego przypadku 





















Rys. 7. Trójfazowy trójprzewodowy tor wielkoprądowy o skończonej długości 
 
Rys. 8. Rozkład przestrzenny pola ),,( zyxH  trójfazowego trójprzewodowego toru 
wielkoprądowego przy symetrii prądowej na płaszczyźnie 2/lz   dla l=1m, 
a=0,01m, b=0,05m, d=2a 
 
Rys. 9. Rozkład przestrzenny pola ),,( zyxH  trójfazowego trójprzewodowego toru 
wielkoprądowego przy asymetrii prądowej na płaszczyźnie 2/lz   dla l=1m, 
a=0,01m, b=0,05m, d=2a 
4. Pole magnetyczne trójfazowego 
czteroprzewodowego toru wielkoprądowego 
Rozpatrzmy czteroprzewodowy tor wielkoprądowy  
o szynoprzewodach prostokątnych (rys. 10) i asymetrii prądowej: 
o0 j
1
e II  , 
o120 -j
2 e  5,0 II  , 
o120 j
3






 .  
Wtedy całkowite pole elementarne w punkcie ),( yxX  generowa-
ne przez prądy w obszarach elementarnych przewodów fazowych 





  (14) 
zaś całkowite pole magnetyczne w tym punkcie 














H  i 
1y
H , 
2xH  i 2yH  oraz 3xH  i 3yH   
wyrażają się odpowiednio wzorami zastosowanymi dla  
trójfazowego układu trójprzewodowego. 


























Rys. 10. Trójfazowy czteroprzewodowy tor wielkoprądowy o skończonej długości 
Składowe 
xN
H  i 
yN
H  wyrażają się odpowiednio wzorami 
otrzymanymi z (7a) i (7b) po podstawieniu w nich dx 2  za 




 . Rozkłady pola 
magnetycznego w takim torze prądowym dla przypadku asymetrii 
prądowej przedstawiamy na rysunku 11.  
 
Rys. 11. Rozkład przestrzenny pola ),,( zyxH  trójfazowego czteroprzewodowego 
toru wielkoprądowego przy asymetrii prądowej na płaszczyźnie 2/lz   dla l=1m, 
a=0,01m, b=0,05m, d=2a 
W celu weryfikacji otrzymanych wyników przeprowadzono 
symulację korzystając z programu FEMM [6] opartego na 
metodzie elementów skończonych. Na rysunku 12 przedstawiono 






e 50I , 
o120 j
3
100e  I . 
  
Rys. 12. Rozkład pola magnetycznego przy asymetrii prądowej oraz dla l=1m, 
a=0,01m, b=0,05m, d=2a 
5. Wnioski 
Wyprowadzone wzory umożliwiają obliczanie natężenie pola 
magnetycznego wytworzone przez prądy szynoprzewodów 
prostokątnych w dowolnym punkcie przestrzeni w tym również  
w obszarach własnych szynoprzewodów.  
Uwzględniają one skończone wymiary poprzeczne  
i skończoną długość szynoprzewodów. Mogą być stosowane  
dla dowolnych wartości prądów zespolonych, w szczególności  
dla przypadków trójfazowych torów wielkoprądowych  
z asymetriami prądowymi. 
Ponad to z tych wzorów można otrzymać analityczny opis 
pola magnetycznego dla długich szynoprzewodów jak również dla 
przewodów taśmowych. 
W przypadku uwzględnienia wpływu zjawisk naskórkowości  
i zbliżenia na pole magnetyczne torów wielkoprądowych  
z szynoprzewodami prostokątnymi, wyprowadzone wzory mogą 
być użyte do opisu pola magnetycznego generowanego przez 
prądy w tzw. prostokątnych obszarach elementarnych, na które 
zostają podzielone szynoprzewody badanego toru. 
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